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Dok. 22/03689-6 Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39314878

Dato:
16. maj 2022

Forfatter:
DUH/ARV

Aarhus Kommune

pbm@mtm.aarhus.dk

HØRINGSSVAR FRA ENERGINET
ELTRANSMISSION A/S VEDR.
"MILJØKONSEKVENSVURDERING AF ”NY
BRENDSTRUPVEJ” I AARHUS KOMMUNE – EN
NY VEJ DER FORBINDER VIBORGVEJ,
SØFTENVEJ OG PALUDAN-MÜLLERS VEJ" -
AARHUS KOMMUNE

Energinet Eltransmission A/S har modtaget mail vedr. høring af berørt myndighed i forbindelse

med nyt vejanlæg mellem Viborgvej, Søftensvej og Paludan-MüllersVej AarhusKommune er i

høring.

Energinets Eltransmission A/S berøres ved at projektets vejforbindelse til Paludan-Müllers Vej

syd for Agro Food Park krydser en 60 kV og en 150 kV højspændingsledning.

BEMÆRK, at 60 kV luftledningen ikke er Eltransmissions og I bedes kontakte rette ledningsejer.

Høringsfristen er den 18.maj 2022.

Jeres sagsnr. 22/026480

Link til tegninger (side 3) i høringen virker ikke.

Høringssvaret fra Energinet Eltransmission A/S (herefter kaldet Eltransmission) omhandler ude-

lukkende eltransmissionsnettet.

Hensynet til elanlæg:

Det er en statslig interesse, at kommuneplanlægningen tager hensyn til nationale og regionale

anlæg, herunder energiforsyningsanlæg, jf. afsnit 4.2 i ”Oversigt over nationale interesser i

kommuneplanlægningen”.

mailto:pbm@mtm.aarhus.dk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/oversigt_over_nationale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf
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Efter planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020, § 11 a stk. 1 nr. 5 skal kommuneplanen indeholde

retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder Eltransmissions elanlæg.

Eltransmission gør i nærværende høringssvar således opmærksom på vores elanlæg, så den se-

nere arealudnyttelse kan indrettes med hensyn til elanlæggenes tilstedeværelse.

Bemærkninger

Eltransmissions elanlæg:

Eltransmission ejer og driver elanlæg, som går gennem planområdet.

Det drejer sig om 150 kV luftledning Hasle-Mollerup.

På vedhæftede kort og i nedenstående kortudsnit ”VejanlægViborgvej_11052022.pdf” fremgår

Eltransmissions elanlæg.

Vedhæftet findes ligeledes en DWG-fil ”VejanlægViborgvej_11052022.dwg” (koordinatsystem

UTM Zone 32 ETRS89) over området, hvor servitutareal og respektafstand bl.a. fremgår.

Denne kan bruges i den evt. videre planlægning.

Kortudsnit (VejanlægViborgvej_11052022.pdf):
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Servitut:

Eltransmissions elanlæg er sikret ved uopsigelig tinglyst rådighedsservitut. Se vedhæftede ser-

vitut.

Om der planlægges beplantning/skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder

(grave-/interesseområde), vejanlæg, cykelsti, stier, terrænregulering, regnvandsbassiner el.lign.

skal det understreges, at der langs vores elanlæg er tinglyst servitut. Det betyder bl.a., at der

indenfor en given afstand til luftledningsanlægget ikke uden meddelt dispensation kan etable-

res anlæg af nogen art. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation

ikke automatisk kan forventes meddelt.

BEMÆRK, at tilstandsændringer i servitutarealet ikke må ske, uden at Eltransmission forinden

har meddelt lodsejer dispensation fra den tinglyste servitut.

Krydsning af vores luftledning kræver dispensation fra tinglyst servitut.

Ved en konkret dispensationsansøgning bedes Eltransmission kontaktes på mailadresse: 3.par-

ter@energinet.dk.

Tekniske anlæg i planområdet:

Elanlæg har en lovmæssig beskyttelse i Elsikkerhedslovens ’Bekendtgørelse om sikkerhed for

udførelse af elektriske anlæg’ (BEK nr. 1114 af den 18.08.2016), § 20 som regulerer elektriske

anlæg og andre objekters nærhed til hinanden: ”Elektriske anlæg og andre objekter må ikke an-

bringes så nær hinanden, at der derved kan opstå fare.

Stk. 2. Ved anbringelse af andre objekter i nærheden af bestående elektriske anlæg skal eventu-

elle afstandskrav til det elektriske anlæg overholdes.

Stk. 3. Det elektriske anlæg eller objekt, der anlægges sidst, skal placeres under hensyntagen til

det allerede placerede”.

Høje objekter:

Elanlæg og høje objekter må ikke komme hinanden så nær, at der kan opstå fare eller

ske skade for personer og elanlæg eller true forsyningssikkerheden, hvorfor Eltransmis-

sion anbefaler følgende sikkerhedsafstand mellem elanlæg og elektrisk ledende høje

objekter, fx antenner, lysmaster m.m:

Høje objekter nær Eltransmissions luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en

afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* langs luftledningsanlægget

dvs. ”vælteafstand”.

Sikkerhedsafstanden til luftledningsanlæg er illustreret herunder:

mailto:3.parter@energinet.dk
mailto:3.parter@energinet.dk
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* Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg

eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elek-
trisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Teknisk bemærkning 5 - Beplantning:

I servitutarealet for luftledningsanlæg tillader vi ikke skovrejsning eller beplantning med træer

og buske, der må antages at blive højere end 3 m. Træer og buske over 3 m over terræn vil

overskride respektafstanden til vores luftledninger, hvormed der kun kan arbejdes efter ar-

bejdsinstruks fra ledningsejer.

Beplantning uden for servitutarealet, kan ske såfremt det sikres, at træer og buske ikke kan

vælte og beskadige vores elanlæg, jf. Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om ”Beskæring af

træer i nærheden af luftledninger”.

Af sikkerhedshensyn anbefaler vi kraftigt, at man har respektafstanden på 15 m til nærmeste

luftledning i mente, når man planlægger beplantning jf. vejledningen.

Øvrige oplysninger

Arbejdsinstruktion og respektafstand:

Omkring luftledningsanlæg er der fastlagt en respektafstand, for at give betryggende sikkerhed

ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Indenfor respektaf-

standen, er der restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk

arbejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruktion, når der arbejdes i en højde over 3 m fra eksi-

sterende terræn inden for en afstand på 15 m fra yderste fase.

Det betyder, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af vores højspændingsan-

læg dels skal søge arbejdsinstruktion hos Eltransmission på mail;arbejde-naer-el@energinet.dk

og dels returnere arbejdsinstruktionen i underskrevet stand inden arbejdet påbegyndes.

Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på led-

ningerne og livet”.

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elanlaeg/beskaering-traeer-naerheden-luftledninger
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elanlaeg/beskaering-traeer-naerheden-luftledninger
mailto:arbejde-naer-el@energinet.dk
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WFS-tjeneste:

Energinet udstiller på den nationale tjeneste Geodata-info en WFS-tjeneste, som giver adgang

til eltransmissionsnettet i form af centerlinje og opmærksomhedzone for restriktioner omkring

hhv. luftledningsanlæg og jordkabelanlæg >100 kV.

https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessio-

nid=297360BF263C4F349DBC189BFB5F3701#/metadata/9e479f3e-5692-459f-80b7-

16be484a9837

Politiske retningslinjer og fremtidige planer:

Planlægningen af elnettet er baseret på lovgivningsmæssige rammer, Energistyrelsens fastlagte

forudsætninger for udviklingen i elforbrug, produktions- og handelskapacitet samt offentlig-

gjorte kriterier for elnettets dimensionering. Læs evt. mere på Energinets hjemmeside her.

De aktuelle og historiske netudviklingsplaner kan findes her.

Vi imødeser kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.

Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål.

Oplys venligst sagsnummer 22/03689.

Bilag:

Kort (VejanlægViborgvej 11052022.pdf)

DWG (VejanlægViborgvej_11052022.dwg)

Servitutudstedt 1982

Folderen ”Pas på ledningerne og livet”

Venlig hilsen

Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler –Team 3. parter -El
Rettigheder
3.parter@energinet.dk
+4570220275

https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=297360BF263C4F349DBC189BFB5F3701#/metadata/9e479f3e-5692-459f-80b7-16be484a9837
https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=297360BF263C4F349DBC189BFB5F3701#/metadata/9e479f3e-5692-459f-80b7-16be484a9837
https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=297360BF263C4F349DBC189BFB5F3701#/metadata/9e479f3e-5692-459f-80b7-16be484a9837
https://energinet.dk/El/Eltransmissionsnettet/Netplanlaegning
https://energinet.dk/Om-publikationer/Publikationer/Elnettet-i-2040

